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Zapytanie do SIWZ

na ,,Remont budynku starej szkoly w Pakostawiu gm. Itza”

Zapytania do Zamawiajacego:
1. Prosze o wyjasnienie zakresu prac przy remoncie instalacji odgromowej. W opisie
zakresu robot przy instalacji odgromowej jest wymiana uziomu otokowego
z plaskownika ocynkowanego. W specyfikacji kosztorysowej nr 24 ujete jest instalacja
drutem odgromowym na dachu w ilosci 221 m. Wedhlug nas jest to za duzo drutu,
poniewaz dach jest pokryty blacha.
2. W przedmiarze nie ujeto wykonania uziomu. W pozycji 28 jest 8 zlacz kontrolnych,

a w pozycji 29 i 30 jest cztery pomiary.

Odpowiedzi na zapytania do Zamawiajgcego:

Ad. 1.

[loé¢ drutu podana w dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest niezbgdna
do przeprowadzenia remontu budynku w zakresie uwzgledniajacym dach dwuspadowy, dach
plask nad czescia dobudowy, oraz lukarny budynku. Opis dokumentacji projektowe;
informuje, iz nalezy odbudowaé uszkodzong badZz niespelniajaca obecnych standardow
technicznych instalacje odgromowa, nie jest to tozsame z wymiang wszystkich elementow na
nowe.

Ad. 2.

Sporzadzona dokumentacja przewiduje remont instalacji w zakresie zgodnym z jej
zalozeniami, zatem mozna wykorzysta¢ istniejace elementy instalacji w zakresie nie
podlegajacym wymianie w sporzadzonej dokumentacji technicznej, takim elementem moze

byé istniejacy uziom instalacji odgromowe;.



