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Zapytanie do propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

"Przeprowadzenie analizy energetycznej instalacji cieplowniczej w Zakladzie Energetyki
Cieplnej w Ilzy oraz przygotowanie dokumentacji dot. tzw. swiadectw efektywnosci
energetycznej'’.

Pytania do Zamawiajacego:

Jaka jest moc znamionowa kottéw gazowych?

Jaki typ kotléw oraz palnikéw zainstalowany jest w kotlowniach (producent, model)?
Czy dostepne sa dane pomiarowe spalin, lub protokot kontroli kottowni gazowych?
W jaki sposob w instalacje cieplownicza wigczone sg kolektory stoneczne?

(Czy dostepne sa dane pomiarowe np.: temperatura czynnika na wyjsciu z kolektora )
Jak rozlegla jest sie¢ cieplownicza (dtugos¢) z podzialem na typ rurociagu (rury pre-
izolowane, kanaly podziemne, naziemne).

Odpowiedz Zamawiajacego:

Kotlownia posiada moc 5 MW. Produkcja CO i CWU odbywa si¢ przy pomocy 5 kotlow
gazowych marki Viessman typ Vitocrossal 300 typ CR3 wyposazonych w palnik gazowy MG
20-2M-L-LN o mocy znamionowej 978 KW. Dodatkowo kotlownia wyposazona jest w
instalacje kolektorow stonecznych o mocy 0.3 MW (panele Eko Jura - 100 szt.).

Uprzejmie informuje, ze zamawiajacy nie dysponuje pozostatymi danymi.



