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Zapytanie Nr 2 do SIWZ
na: ,,Rozbudowa, przebudowa /modernizacja/ oczyszczalni Sciekow w Ilzy”

Zapytania do Zamawiajacego:

1. Prosimy Zamawiajgcego o sprecyzowanie jakiego rodzaju kolnierze nalezy zastosowaé
w przypadku polgczen rur sieci miedzyobiektowych oraz materialu z jakiego majg zostaé
wykonane $ruby w tych potaczeniach.

2. W przedmiarze rob6t nr 520-21-110 sieci zewnetrzne pozycje nr 77, 78 dotyczace studzienek
kanalizacyjnych wydajg si¢ byé zdublowane réwniez w pozycjach 83, 84. Prosimy
Zamawiajacego o0 wyjasnienie czy jest to blad wynikajacy z kopiowania pozycji i w
rzeczywistosci uwzgledni¢ nalezy tylko pozycje nr 17, 787
Taka sama sytuacja wystepuje w przypadku pozycji 79 dotyczacej studzienek DN500 jest ona
tozsama z pozycja nr 85.

3. W przedmiarze robot nr 520-21-110 sieci zewnetrzne pozycja 77 dotyczaca studzienek
kanalizacyjnych wskazuje 17 studni, natomiast projekt méwi o 16 studzienkach. Prosimy
Zamawiajgcego o wyjasnienie tej rozbieznosci.

4, Prosimy Zamawiajgcego o okreslenie ilo$ci oraz typu nagrzewnic jakie nalezy zainstalowa¢
w budynku technicznym, gdyz wystepuja rozbieznosci dotyczace tej kwestii miedzy projektami
branzy elektrycznej i instalacyjnej oraz przedmiarami robot.

5. Prosimy zamawiajgcego o okreslenie ilosci oraz miejsca montazu automatu nawiewnego
w budynku technicznym, gdyz wystepuja rozbieznosci dotyczace tej kwestii migdzy projektami
branzy elektrycznej i instalacyjne;.

6. Prosimy Zamawiajacego okredlenie ilosci, mocy oraz miejsca montazu grzejnikow
elektrycznych w budynku technicznym oraz punkcie zlewnym Fek — Pak, gdyz wystepujg
rozbieznosci dotyczace tej kwestii miedzy projektem branzy elektrycznej i instalacyjne;.

7. Prosimy zamawiajacego o okreslenie ilosci typu wszystkich wentylatoréw w budynku
technicznym, gdyz wystepuja rozbieznosci dotyczace tej kwestii migdzy projektem branzy
instalacyjnej a przedmiarem robot.

8. Dotyczy przedmiaru — Wykopy i odwodnienie — wykonawca stwierdza, ze zakres robot w
w/w przedmiarze w czeéci Wykopy znacznie odbiega (jest nieadekwatny) do zakresu
okreslonego projektem technicznym, np. umocnienie grodzicami — wg PT —137.5mbx 7m =

962.5 m?, natomiast wg przedmiaru — 280 m?.

Analogiczne rozbieznosci dotycza wszystkich pozycji rozdzialu Wykopy.



Prosimy o wyjasnienie i dokonanie korekty przedmiaréw, aby oferty wykonawcoéw byly
pordwnywalne.

9. Po analizie materialéw przetargowych dotyczacych przedmiotowego postgpowania, na
podstawie art. 38 Prawo zamodwien publicznych, prosimy o uzupelnienie dokumentacji
technicznej o brakujacy rysunek branzy technologicznej. Budynek techniczny. Reaktory
biologiczne. Rzut parteru, Ciagi technologiczne 1:50 P 07.224/13 TE 13:00.

10. Po analizie materiatow przetargowych dotyczacych przedmiotowego postgpowania, na
podstawie art. 38 ustawy Prawo zamowien publicznych, z uwagi na rozbieznosci pomiedzy
SIWZ w punkcie 6.4.2.

Cyt. ,...dokument, z ktérego bedzie wynikaé zobowiazanie podmiotu trzeciego powinien
wyraza¢ w spos6b wyrazny i jednoznaczny wole udzielenia Wykonawcy, ubiegajacemu
si¢ 0 zaméwienie odpowiedniego zasobu oraz wykaza¢ w szczegélnosci:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasobu innego podmiotu,

- informacje w jaki sposéb zostana wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez
Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, itp.),

- jakiego charakteru stosunki beda laczyly Wykonawce z innym podmiotem,

- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie bral udzial przy wykonywaniu
zamowienia...”

a zalgczonym formularzem nr 6, prosimy o dostosowanie formularza do zapiséw tresci SIWZ,
lub usuniecie z tresci SIW zapiséw wykraczajacych poza tre$¢ formularza nr 6.

11. Prosze o potwierdzenie, ze w przypadku gdy zmiana wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace na podstawie ar. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokosci stawki sktadki za ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne w okresie realizacji inwestycji nie bedzie miata wplywu na koszt
wykonania zam6wienia nalezy przedlozy¢ wraz z oferta formularz nr 12 do oferty oraz nie
wymagane jest zataczenie formularza nr 11 do oferty.

Odpowiedz na zapytanie do Zamawiajgcego:

Ad. 1 Przyjaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Ad. 2 Pozycje 83, 84, 85 zostaty zdublowane, prosimy je pominac.

Ad. 3 Przyjaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Ad. 4 Zgodnie z zalaczonymi do zapytania Nr 1 do SIWZ skorygowanymi przedmiarami

elektrycznym i sanitarnym.

Ad. 5 Zgodnie z zataczonymi do zapytania Nr 1 do SIWZ skorygowanymi przedmiarami
elektrycznym i sanitarnym.

Ad. 6 Zgodnie z zataczonymi do zapytania Nr 1 do SIWZ skorygowanymi przedmiarami
elektrycznym i sanitarnym.



Ad. 7 Zgodnie z zalagczonymi do zapytania Nr 1 do SIWZ skorygowanymi przedmiarami
elektrycznym i sanitarnym.

Ad. 8 Nalezy przyja¢ umocnienie grodzicami w ilosci 962,5 m2 .
Nalezy przyja¢ wykop do poziomu terenu w ilosci 4556,0 m2 .

Ad. 9 Zamawiajacy udostepnia brakujacy rysunek branzy technologicznej. Budynek
techniczny. Reaktory biologiczne. Rzut parteru, Ciagi technologiczne 1:50 P 07.224/13 TE
13:00 na stronie internetowej www.izla.ornet.pl w zaktadce przetargi; w zalaczniku nr 2 projekt
techniczny uzupetnienie.

Ad.10 Informacje wymaganie przez Zamawiajacego w pkt.6.4.2. SIWZ winny sig¢ znalez¢
w zatacznikach nr 6 1 8 do SIWZ.

Ad. 11 Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku gdy zmiana wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace na podstawie ar. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ oraz zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokosci stawki sktadki za ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne w okresie realizacji inwestycji nie bedzie miata wplywu na koszt
wykonania zaméwienia nalezy przedtozy¢ wraz z oferta formularz nr 12 do oferty oraz nie
wymagane jest zatgczenie formularza nr 11 do oferty.

BURMISTRZ IEZY
Andrzej Moskwa



